“TaYa$ .
F] :‘):\ ((% www.cpl.it
| (¢

CPL CONCORDIA Soc. Coop.

Anniversario 1899 | 2019 Via A. Grand}, 38 - 41033 Concordla s/S. (Mo} - ITALY
1el. +39.0535.818,111 - lax +38.0535.618.300

malk info@cpl.it - pac: cplconcondlasoccoop@legalmallit

¢ CPLCONCORDIAN
Servizio di Ricerca Sistematica delle Dispersioni Gas
Comunicazione riepilogativa delle attivita svolte

Spett: BUTANGAS s.p.a
Via Larga 9/11
20122 Milano {MI)

Protocollo N*: NG NGU_00002230 SAL/2019

Codice impianto: 790720
Impianto: Vallinfreda
Localita:  Capoluogo
Tipo di gas distribuito: GPL

Condizioni meteorclogiche: Sole

Data inizio lavori: 22/10/2019 Data fine lavori; 23/10/2019

Ispeziane rete gas eseguita con automezzo atirezzato

Rete Alta/Media Pressione verificata (ml): - Allegato 1
Rete Bassa Pressione verlficata (ml): -
Totale Rete verificata automezzo (ml): -

Ispezione rete gas eseguita con mezzi pedonali

Rete Medla Pressione verificata {ml): 3.100 Allegato 2
Rete Bassa Pressione verificata (ml); -

Totale Rete verificata con mezzi pedonali {mi}): 3.100

Totale segnali rilevati in fase di prelocalizzazione n* 0

Totale n*® allacciamenti verificati: 295

Strumentf utilizzati per la ricerca:

Strumento portatile: Huberg - Metrex 2 s/n 16837.16
Tecnico che ha svolto I'attivita: Sessa Vincenzo
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ﬁ’ ’ ’ ® @ Cod. Fisc. - N. Iscrizione R di Modena - P. [VA: 00154850364
A 2 ¢ Iscriz. albo soc. coop. a mutualits prevalente n® AIG5548
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CPL CONCORDIA Soc. Coop.

Via A. Grandi, 39 - 41033 Concardla s/S. (Mo) - ITALY
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Servizio di Ricerca Sistematica Dispersioni Gas

Allegato N°2 - ELENCO VIE ISPEZIONATE CON MEZZI PEDONALI

Data Via/Plazza Tubazione | Materlale | Pressione

22/10/2019 Verifica n® 1 Serbatolo, apparecchiature,tubazioni ed accessorl

V. Monte Cervara AERED ACCZN Mp
22/10/2019 V. Monte Cervara INTERRATO PEAD MP
22/10/2019 V. delle Ale INTERRATD PEAD MP
22/10/2018 V. della Villetta INTERRATO PEAD MP
22/10/2019 V. delle Stramaie INTERRATO PEAD MP
22/10/2018_| V. della Torretta INTERRATO PEAD MP
22/10/2019 V. del Mercato INTERRATOQ PEAD MpP
22/10/2019 P.za del Mercato INTERRATO PEAD MP
22/10/2019 V. Roma (5.P.38A) INTERRATO PEAD MP
22/10/2019 V, Vittorio Emanuele 1l INTERRATO PEAD MP
22/10/2018 V. Fonte Castello INTERRATO PEAD MP
22/10/2019 V del Fico INTERRATO PEAD MPp
22/10/2019 Relative traverse omonkme ¢ senza nome INTERRATO PEAD MP
22/10/2018 Montant! aeree dI collegamento tra differenti piani di viabilitd AEREQ Acczn MP
23/10/2019 5.P, 38A Riofreddo-Vallinfreda INTERRATO PEAD MP
23/10/2019 V. Colle di 5. Rocco INTERRATO PEAG Mp
23/10/2019 V. 8. Rocco INTERRATO PEAD MP
23/10/2019 V. dl Circonvallazione INTERRATO PEAD MP
23/10/2019 P.za Cornuta INTERRATO PEAD MP
23/10/2019 V. Parte del Colle INTERRATO PEAD MP
23/10/2019 V. Bargo dei Fiorl INTERRATO PEAD MP
23/10/2013 V. Mascherone INTERRATO PEAD MP
23/10/2019 V. della Caduta INTERRATO PEAD MP
23/10/2019 V. della Posa INTERRATO PEAD MP
23/10/201% V. della Chiesa INTERRATO PEAD MP
23/10/2019 P.za della Chiesa INTERRATO PEAD MP
23/10/2019 V. della Torre INTERRATO PEAD MP
23/10/2019 V. della Rocca INTERRATQ PEAD MP
23/10/2019 Relative traverse omonime o senza nome INTERRATO PEAD MP
23/10/2019 Montanti aeree di collegamento tra differenti piani di viabifith AEREC ACC.ZN MP
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CPL CONCORDIA Soc. Coop.

Vla A. Grandl, 38 - 41033 Concordla s/S. (Mo) - ITALY

tel. +33.0535.616,111 - faXx +39.0535.616.300

mall: info@cplit - pac: cplconcordiasoccoop@isgalmali.it

Servizio di Ricerca Sistematica delle Dispersioni Gas

Comunicazione riepilogativa delle attivita svolte

Spett:

BUTANGAS s.p.a
Via Larga 9/11
20122 milana (M)

Protocollo N*: NG NGU_00002230 SAL/2019

Codice impianto: 790721
Implanto: Vallinfreda
Localita:  Vllle

Tipo di gas distribuito: GPL

Condizioni metearologiche: Sole

Data inizio lavori: 24/10/2019

Data fine lavori: 24/10/2019

Ispezione rete gas esegulta con automezza attrezzato

Rate Alta/Media Pressione verificata (ml):
Rete Bassa Pressione verificata (ml):
Totale Rete verificata automezzo (mil):

Allegato 1

Ispezione rete gas eseguita con mezzl pedonali

Rete Media Pressione verificata (ml):
Rete Bassa Pressione verificata {ml}):
Totale Rete verificata con mezzi pedonali {ml):

1.900

1.900

Allegato 2

Totale segnali rilevati In fase di prelocalizzazione n*
Totale n* allacclamentt verificati:

49

Strumenti utilizzati per la ricerca:

Strumento portatile: Huberg - Metrex 2 s/n 16837.16

Tecnico che ha svolto I'attivita: Sessa Vincenzo
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Cod. Fise. - N. lscrizione R di Modena - P. IVA: 00154850364
Iscriz. albo soc. coop, a mutualita prevalente n® A1D5548
Cap. soc. e riserve (al 30/86/2018): € 123.036.183
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s . CPL CONCORDIA Soc. Coop.
Anniversario 1899 ] 2019 Vla A, Grandl, 38 - 41033 Concordia 8/5. (Ma} - [TALY
tel, +35.0535.816.111 - fax +39.0535.616.300

mall: info®@cpl.it - pec: cpiconcordlasoccoop@iegalmall.it

A

M. CRLICONCORDI
Servizio di Ricerca Sistematica Dispersioni Gas

Allegato N*2 - ELENCO VIE ISPETIONATE CON MEZZ) PEDONALH

Data Via/Plarza bazl Malariale | Pr
/100018 Stoceaggho GPL c/o V. de) Viifint [Verifica n® 1 Serbatolo, apparecchiature, tubazioni ed accessori)
V. Privata fine V. del Villini AEREQ ACCIN MP
24/10/2019 V. dei Vilfin) INTERRATO PEAD MP
241102019 Str. Vicinale Fonte Ginett IHTERRATO FEAD MP
24/10/2019 £.P, 38A Riofredda-Vallinlrada INTERRATO PEAD MP
24/10/2019 V. dell'Aurora INTERRATO PEAD MP
24/10/2019 V. del Tramonto INTERRATO FEAD MP
2/10/2019 Relative traverse omonime o senza nome & Proprietd Condominial INTERRATO PEAD MP
24/10/2019 Montantl agree di collegamento tra different! plan) di viabllitd AERECH ACC.ZH MP
Encipy improvi . B ee - .
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CERTIFICATO DI TARATURA

Certificato numero 45306
Strumento Metrex2

Descrizione della procedura di taratura

e

Numero di serie Huberg

Data creazione: 18.04.2007 - VeMa
Ultima modifica; 18.04.2007 - VeMa

Cortificats UNLEH-t0 DO

16837.16

La calibrazione dello strumento viene effettuata misurando la risposta del sensore di rilevamento rispetto a
concentrazioni note. Errore ammissibile per lo strumento come specificato nei datasheet dello strumento

stesso,

Verifica dello strumento nel campo di misura 0 + 10000 ppm CH4

Fondo | Concentrazione | Rispostal | Risposta2 | Risposta3 | Risposta | Errore Errore
scala campione (ppm) (ppm) {ppm) media | massimo | massimo
(ppm) (ppm) (ppm) (ppm} | (%Fs.)
1000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
1000 1000 970 980 990 980,00 30,00 3,00
Incertezza 3,00 %
Massimo errore % 3,00 % Fs
Verifica dello strumento nel campo di misura 0 + 100 % vol CH4
Fondo | Concentrazione | Rispostal | Risposta2 | Risposta3 | Risposta | Errore Errore
scala | campione (%vol) (%vol) {%val) (%vol) media | massimo | massimo
{%val) {%vol) {%vol) (% F.s.)
10 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10 2,2 2,2 2,2 2,1 2,00 0,10 1,00
100 100 99 100 99 99,00 1,00 1,00
Incertezza 1,00 %
Massimo errore % 1,00 % Fs
Verifica dello strumento nel campo di misura 0 + 100 % LIE (O + 4,4 % vol) CH4
Fondo | Concentrazione | Rispostal | Risposta2 | Risposta3 | Risposta | Errore Errore
scala | campione (%LIE) (%LIE) (%LIE) (%LIE) media | massimo | massimo
{(%LIE) (%LIE) {%LIE) (% F.s.)
10 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10 2 2 2 2 2,00 0,00 0,00
100 50 49 47 52 49,00 3,00 3,00
Incertezza 3,00 %
Massimo errore % 3,00 % Fs

HUBERG SAS/KG - Huber GOnther & C, » Sistem) d| Slcurezza Gas e Acgua / Gas- und Wasser-Sicherhellssysteme

Tel: +39 0471-936011 » Fax: +39 0471-205037 » N. Reg. Imprese BZ, Cod. fisc. & Part. IVA, 01279940215

\\ssvis\URicio Tecnico\Intranel\Certificatt di taraturai4$306.doc

Sede/Sitz: Via Copernica 18/Kopernikusstr.1B « 1-39100 Bolzano/Boten (BZ) « hitp:/fwww.huberg.com ¢ E-Mail:huberg@huberg.com
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CERTIFICATO DI TARATURA

e,

Data creazione: 16.04.2007 - VeMa
Utidma modifica: 18.04 2007 - VeMa

Verifica dello strumento ne! campo di misura 0 < 10000 ppm C3H8

Ch=;

L
Cartificate UNI-EN-130 BOG1

Fondo | Concentrazione | Rispostal | Risposta2 | Risposta | Risposta Errore Errore
scala campione (ppm) {ppm) 3 (ppm) media massimo | massimo
(ppm) (ppm) (ppm) {(ppm) | (% Fs.)
10000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10000 8000 8100 7700 7900 7.900,00 300,00 3,00
Incertezza 3,00 %
Massimo errore % 3,00 % Fs
Verifica dello strumento nel campo di misura 0 + 100 % vol C3H8
Fondo | Concentrazione | Rispostal | Risposta2 | Risposta | Risposta Errore Errore
scala | camplone (%vol) (%ovol) (%vol) 3 (%val) media massimo | massimo
(%vol) (%ovol) (%vol) (% F.s.)
a0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10 08 0,9 0,7 0,8 0,00 0,10 1,00
100 100 99 99 99 99,00 1,00 1,00
Incertezza 1,00 %
Massimo errore % 1,00 % Fs
Verifica dello strumento nel campo di misura 0 + 100 % LIE C3HS8 (0 + 1,7 % vol)
Fondo| Concentrazione | Rispostal | Risposta2 | Risposta | Risposta Errore Errore
scala | campione (%LIE) (%LIE) (%LIE) 3 (%LIE) media massimo | massimo
(%LIE) (%LIE) {%LIE) | (% Fs.)
10 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
100 47 45 50 45 46,00 3,00 3,00
Incertezza 3,00 %
Massimo errore % 3,00 % Fs

HUBERG SAS/KG - Huber Glnther & C. « Sisteml di Stcurezza Gas e Acqua / Gas- und Wasser-Sicherheltssysteme
Sede/Sitz: Via Coperiicn 18/Kopernikusstr.18 « 1-39100 Bolzano/Bozen (BZ) « hitp:/fwww. huberg.com « E-Mali:huberg@huberg.com
Tel: +39 0471-936011 « Fax: +39 0471-205037 » N. Reg. imprese BZ, Cod. fisc. e Part, IVA, 01275940215
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CERTIFICATO DI TARATURA " Eﬁ'

Condizioni amblentali di taratura

Temperatura : 19°C
Pressione : 1014 mBar
Umidita : 45 %

Bombole di gas campione utilizzate per la taratura®

Data creazione; 18.04,2007 - VeMa
Uhima modifica; 18,04, 207 - VaMa

ee

Certiicais UHI-EN{80 S00¢

Gas Matricola Scadenza GAS
1000 PPM ADM2728 10/08/2020 CH4
2,2 % VOL 032231A 13/09/2021 CH4
100 % VOL ADWR36L 09/11/2020 CH4
8000 PPM 211930 02/03/2020 C3H8
100 % VOL 005242A 10/04/2021 C3H8

Esito della taratura : POSITIVO

Data taratura

Prassimo intervento di taratura

: 20/11/2018 Responsabile taratura

/_/

: 20/11/2019
: Meli Thomas

! 1 certificati di atéﬂﬂ possono scaricare dal sito Huberg all'indirizzo hitp://www.huberg.com/certificati

HUBERG SAS/KG - Huber Glinther & C. « Sisteml dl Sicurezza Gas e Acqua [ Gas- und Wasser-Sicherheitssysteme
Sede/SItz: Via Copernica 18/Kopernikusstr.18 + I-39100 Bolzano/Bozen (BZ) » hitp://www.huberg.com « E-Mail:huberg@huberg.com
Tel: +39 0471-536011 » Fax: +39 0471-205037 » N. Reg. Imprese BZ, Cod. fisc. e Part, IVA. 01279940215
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